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１ 出火日時 

３月○○日 午前 11 時○○分（乾燥注意報発表中） 

 

２ 火災概要 

墓参りに訪れた住民が墓石周辺の枯草が燃えているのを発見。住民は，持参した２ℓ

ペットボトルの水を掛けたが消し止めることができず，給水のため水汲み場に向かうと

ともに周囲に助けを求めた。この声を聞いて駆けつけた住民５人が，同様に２ℓペット

ボトルで水を掛け，火は消し止められた。 

本火災により，墓石周辺の枯草６㎡が焼損した。 

 

５ 原因概要 

点火した線香が供えられていたとの目撃証言や，灰化した線香が見つかったこと等に

より，本火災の原因は，火の点いた線香が風により墓石から落ち，枯草に着火，周囲に

延焼したものと判定された。 

 

６ 類似火災防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 担 当：予防課 

連絡先：0226-22-6693

墓に供えた線香が落下し枯草に着火した火災

ろうそくは燭台にし
っかり固定する。 

線香皿を設置する。（石上
に直接置くと落下するこ
とも） 

着衣着火にも注意！

風防付きライター等で，必
要な分だけ火を点ける。 
（紙を燃やして着火剤とし
たり，火を点けた線香を持
って移動したりしない。）

線香や蝋燭の近くにお供え物等の
可燃物を置かない。 

香炉を選択する場合
は，扉付きが安全。 


